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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckie]
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 3

tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50 e-mail: olostrow@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY. nr OL-HKL.501.6525.2013
z dnia 29.04.2013

Nazwa i adres klienta:

Data przyjecia probki:

Kod laboratoryjny probki:

Stan probki:

PSSE Ostrotgka
22.04.2013
652/S

bez zastrzezen

Pochodzenie probki:

kran za wodomierzem

Miejsce pobrania prébki: Urzad Gminy w Rzekuniu, ul. Kosciuszki 33

Urzadzenie wodociagowe o produkeji 100 — 1000 m*/d Rzekun

Data pobrania: 22.04.2013
Probka pobrana przez: prac. PSSE
Data badania: od 22.04.2013 do 26.04.2013

Wyniki badan fizvkochemicznych

Wrynik

Dopuszczalne

Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka badani zakresy
acana wartodci*
B ;I;I-EN [SO 7887:2012 g 10 @
i PN-EN [SO 7027:2003
Metnosé Punkt 6 NTU 0,81 1
i . PB-HK-21 wyd.1 7
Stezenie jondéw wodoru (pH) 2 dnia 21.12.2010 7.6 6.5-9.5
Przewodnosé PN-EN 27888:1999 pS/em w 25°C 410 2500
Zapach PN-EN 1622:2003 TON =<l @
(akceptowalny)
; <1 (4)
Smak PN-EN 1622:2003 TFN (akeeptowalny) _
Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 mg/l ponizej 0,14 0,50
Azotany PN-82/C-04576.08 mg/| 4.51 50t
Azotyny PN-EN 26777:1999 mg/l ponizej 0,026 0.50"
5 PB-AI-03 wyd. | o
Mangan ~ dnia 09.02.2006 pg/l ponizej 6,0 50
Zelazo PN-1SO 6332:2001 g/l 84 200
Twardogc PN-ISO 6059:1999 mg/l 208 60-500"
Utlenialnos¢ z KMnO, PN-EN IS0 8467:2001 mg/l 1,8 5,0
Chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/l ponizej 5.0 250
Fluorki PN-78/C-04588.03 mg/l 0.21 1.5
Chrom PN-EN ISO 15586:2005 ug/l ponizej 10,0 50
(2) PN-EN ISO 5961:2001 -
Kadm Rozdzial 3 ug/l ponizej 0,3 5
Olow @ PN-EN ISO15586:2005 pg/l ponizej 5,0 10
Nikiel @ PN-EN ISO15586:2005 pg/l ponizej 5,0 20
Antymon PN-EN ISO 15586:2005 ﬁg/l ponizej 4,0 5
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr OL-HKL.501.6525.2013

Selen @ PN-EN ISO 15586:2005 ne/l ponizej 4,0 10
Miedz ® PN-1SO 8288:2002 mg/l ponizej 0,05 2.0
Sod PN-ISO 9964-1:1994 mg/l 5,6 200
Glin @ PREENISG) 12020-2007 ng/l ponizej 100 200
z wylaczeniem punktu 3
Siarczany PN-79/C-04566.10 mg/l 6.85 250
Cyjanki ™ PN-80/C- 04603.01 ug/l ponizej 40,0 50
Rie¢ @ PN-EN 1483:2007 ng/l ponizej 0,5 1
Bor PB-HK-22 wyd.l z dnia 21.12.2010 | Mg/l ponizej 0,10 1,0
3 trichloroetenu i tetrachloroetenu®"™ PN-EN ISO 10301:2002 g/l ponizej 2,0 10
1,2 - dichloroetan®+™ PN-EN ISO 10301:2002 pg/l ponizej 2,0 3.0
T THM®™ PN-EN ISO 10301:2002 g/l ponizej 8,0 100
Trichlorometan (chloroform) - ™ mg/l ponizej 0,002 0,030
Bromodichlorometan® ™ mg/l ponizej 0,002 0,015
= PN-EN ISO 10301:2002
Dibromochlorometan™ ™ mg/l ponizej 0,002 -
Tribromometan ® ™ mg/l ponizej 0,002 -

M Nalezy speini¢ warunek:[azotany]/50 +[azotyny]/3 < |, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq stezenie azotanéw (NOs) i azotynow (NO:) w
mg/l, ponadto aby stezenie azotyndéw w wodzie wprowadzanej do sicci wodociagowej lub mnych urzadzen dystrybucji nie przekraczalo wartosci 0.10 mg/I

@ Wartosé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych.

I Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.
! Oznaczenie parametru wykonano we wspoipracy z Sekcja OL-AlL

"W przeliczeniu na weglan wapnia.

Wyniki badan mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badan: Ostrow Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

Najwyisza
Nazwa parametru Metoda badaweza Jednostka Wynik badania NiEPEWDO.‘;C' dopuszczalna
warto$¢*
- i . PB-HK-05 wyd.2 .
Liczba bakterii grupy coli 2 dnia 27.06.2006 Jk/100 ml - 0
Liczba bakterii Escherichia coli PB-HK-05 wyd.2 . .
z dnia 27.06.2006 oLy 0
Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk/100 ml . 0
Ogdlna liczba mikroorganizmoéw w ) (51
PN- ! - = ¥
2242°C po 72 h N-EN I1SO 6222:2004 Jtk/1 ml

™ _ badania nieakredytowane przez PCA

*Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dma 29.03 2007r. (Dz. U, Nr 61, poz. 417) ) z poiniejszymi zmianami.

“izgodnie z w/w Rozp.- bez nieprawidlowych zmian.
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Bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanig z badan nie moze by¢ powielane inaczej miz w calosei.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig¢ wylacznie do badanej probki.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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